REGIONALNY URAD VEREINEHO ZDRAVOINICIVA. . 1. 1 n QU

30 sidlom v Nitre, ul. Stefanikova & 58, 949 63 Nitra

Odbor laboratornych ¢innosti
tel.; 037/65 60411, e-mail: nr.olc@uvzsr.sk
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Reg. No. 089/5-136

A — akreditované skugky
N- neakreditované skisky

*Zakaznik: RUVZ Nové Zamky, HZPaZ
Ciel’ odberu: artézska studiia

*Dodévatel’ /zdroj:  ZsVS / artézska studila

Miesto odberu: Semerovo,pri PD Cislo vzorky: 5566
Obec / okres: Semerovo/NZ Utel odberu : SZD
Odber vykonal: Horvathovd / RUVZ Nové Zamky Détum prijmu do lab.: 6.12.2023
Détum a &as odberu 6.12.2023,9:05 hod. Détum skaSania: 6.12.-11.12.2023
Povodné oznalenie vzorky: 273 Datum expedicie: 11.12.2023
- Expedoval: Téthova

SkiSanie na mieste odberu podl’a denného planu

Ukazovatel’ Vysledok Jednotka PouZité zariadenie PouZita metéda
Odber bodovy - - A | SPP 3/0db-1
Teplota vody 12,09 C KM 62 A | STN 757375
Oxid chloritity |- mg.|" 0Z 73 N | 8PP 3/0db-3
Vol'ny chlér - mg. 1" 0Z 173 N | SPP 3/0db-3
Pach (intenzita) | Ziadna - . N | 8PP 3/0db-4
Farba (intenzita) |Ziadna - - N | SPP 3/0db-5

Mikrobiologické skii¥anie v laboratéridch Odboru laboratérnych &innosti
UkizovateP Podet Neistota | Jednotka Pouzita metéda Limit
% KTJ
Koliformné baktérie 0 - v 100ml |[STN EN ISO 9308-1 | A 0
Escherichia coli 0 - v 100 ml |STN ENISO 9308-1 | A 0
Enterokoky 0 - v 100ml |STN ENISO 7899-2 | A 0
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 36°C 40 12 v 1ml |[STNENISO6222 | A 50
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 22°C 0 - v Iml |STNENISO6222 |A 200
Iné izolaty -
Biologické skusanie v laboratéridch Odboru laboratérnych &innosti
Ukazovatel’ Podet |Neistota Jednotka PouZiti metdda Limit
%

Zivé organizmy 0 - jedince/ml STN 757711 A 0
Mrtve organizmy 0 - jedince/ml STN757711 | A 30
Abioseston 1 22 pokryv. polav % [STN 757712 | A 10
Vldknité baktérie (okrem Zelezitych a 0 - jedince/ml STN 757711 {A 0
manganovych)
Mikromycéty 0 - jedince/ml STN757711 |A 0
Zelezité a mangdnové baktérie 0 - pokryv. polav % |STN 757711 | A 10

Laboratérium nezodpoved4 za informdcie dodané zakaznikom. Meradld a meracie zariadenia pouZité na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle
platnych metrologickych predpisov. Vysledky sa vzfahuju iba na predmety skajok prevzaté laboratériom. Protokol o skuske sa bez pisomného sihlasu
laboratéria méZe reprodukovat’ iba ako celok. Protokol o skuske nenahrédza schvélenie vyrobku prisluinym organom,

Vysvetlivky: PS - platend sluzba, M —

VZ-P-mv030423

monitoring, SZD - §tatny zdravotny dozor,*- udaje dodané zékaznikom

Protokol schvalil :

PhDr. Eva

o

Baratova, MPH
vedica OLC
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A~ akreditované skagky
N- neakreditovang skisky

PROTOKOL O SKUSKE &.: 5566 /CH/2023

*Lalkaznik:
Ciel odberu:

RUVZ Nové Zamky
artézska studiia

*Doddvatel’/zdroj: artézska studia

Miesto odberu: pri PD Cislo vzorky: 5566
Obec / okres; Semerovo / NZ Uéel odberu: 8zD

Odber vykonal: Horvathovd, RUVZ NZ Détum prijmu do 6.12.2023

Ditim a &as odberu: 6.12.2023, 9:05h Datum ski¥ania: 7.12, - 14,12.2023
Pdvodué oznalenie: 273 Datum expedicie: 14,12,2023
Datum spotreby: - Expedoval; Bartolenova

Skifanie na mi

te odberu podl’a denné

- - A | 8PP 3/Odb-1
Vol'ny chlor - mg.I” N | &PP3/0db-3
Teplota vody 12,09 C KM 62 A | STN757375
Pach (intenzita) Ziadna - - N | §PP3/0db-4
Oxid chloridity - mg,I" - N | 8PP 3/0db-3
Farba (intenzita) Ziadna - - N | §pp 3/0db-5

Chemické a fyzikilne s

kaanie v laboratériach Odberu laboratérnych &innosti.

Antimon <21 : . N 10,0
Arzén <1,8 - ugl’ 3PP 3/V36 A 10,0
Bér <0,17 - mg.l"  [SPP 3/v-69 N 1,5
Dusi¢nany 6,20 0,50 mgl'  [STNENISO10304-1 | A| 50,0 (109
Dusitany 0,0210 0,0040 mgl"  [STNEN26777 Al 0,50(0,1)
Fluoridy <0,16 - mg.I"  [STNENISO 10304-1 | A 1,50
Chrém 6,2 1,4 ugl'  [8pPasvaie A 50,0
Kadmium <0,068 - pgl’  [8PP 3/v-36 A 5,0
Kyanidy <10 - pgl’  |8PP3/V-57 N 50,0
Nikel 2,40 0,63 pgl’  |8PP3/V-36 A 20,0
Olovo <1,3 - ugl”  [8PP3/v-36 A 10,0
Ortut’ 0,180 0,070 pgl” Manual fa, Altec A 1,0
PAU - suma <0,041 - ugl' (8PP 3/v-64 N 0,10
Benzo(a)pyrén <0,0015 . ngl* 8PP 3/V-64 N 0,01
VZ-P-v010620 strang 1/2



PROTOKOL O SKUSKE &.:

5566 /CH/2023

Absorbancia <0,0054 - - STN 75 7360 A 0,080
Amoénne ibny 0,098 0,015 mgl’  [STNISO 7150-1 A 0,50
Farba <2,8 - mg.I” SPP 3/V-50 N 15,0
CHSKp, 0,240 0,032 mg.l"  |$PP3/v-9 A 3,0
Chloridy <21 - mgl’  [STNENISO 10304-1 | A 250
Mangdin <8,0 - pel’ 8PP 3/V-36 N 50,0
Reakeia vody (pH) 7,44 0,03 . STN ISO 10523 Al 65-95
Sirany 30,7 2,0 mgl"  |STNENISO 10304-1 | A 250
Zikal <0,61 - ZE SPP 3/V-8 N 5,0
Zelezo <0,013 - mg.!®  |Aplikag, list MERCK | A 0,20
Elektrolyticksa vodivost’ 73,7 1,6 mS.m~  |STN EN 27888 A 125,0
Hordik 26,0 1,7 mgl’  ISTN ISO 6059 A 125
Vipnik 69,7 3,9 mg.l"  |STNISO 6058 A > 30
Vapnik a horéik 2,80 0,15 mmol.I”  |STN IS0 6059 Al 1,1-50
Med’ <0,016 - mgl’  [STNISO 8288 A 2,0
Sodik 28,3 2,7 mgl®  |STNISO 9964-3 N 200

Laboratdrium nezodpoveds za informéacie dodané zakaznikonm. Meradld a meracie zariadenia pouZité na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle
plathych metrologickych predpisov. Vysledky sa vzrahujé iba na predmety skigok prevzaté laboratdriom, Protokol o skidke sa bez pisomného sthlasu
laboratéria mbe reprodukovat’ iba ako cslok, Protokol o skigke nenahradza schvalenie vyrobku prisluinym organom, * - udaje dodané zdkaznikom

Vysvetlivky:

. platf pre kojeneckti vodu Tab.6, 28, hi, Potr, kddexu SR
CHSKpy, - Chemickd spotreba kyslika manganistanom
PAU - Polyeyklicks aromatické uhfovodiky

. podra Vyhlasky MZ SR 8.91/2023
IZ - individuatne zdsobovanie, HZ, - hromadné zasobovanie
PS - platens slu¥ba, M - monitoring, $ZD - tdtny zdravotny dozor

Protokol schvalil : /}f))
Ing. Vladimir/Pa Iik;?_ .
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